UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de-Projetos e Obras

Ntcleo de 'P_rojetos & Patriménio Imobiliario

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.° 05
TOMADA DE PRECO N° 0372018

Salvador, 30 de janeiro de 2018,

Questicnamentos feitos por empresa Xxxxxx.
Enviados: Quinta-feira, 30 de janeirc de 2019. (1'-1_:-16)
Prezada Comissgo de Licitacdes,

A empresa J. Xxxxxxxxxxxxxx, vem através do seu representante legal,
XXXXXXXXXXKXXXXXK XX xx, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU/BR, vem
muito respeitosamente, requerer esclarecimentos para os seguintes itens
da licitacdo em tela:

No TERMO DE REFERENCIA: ITEM 10 — FQUIPE TECNICA MINIMA

DESTACAMOS O SUB ITEM 3 - RELATIVO AO ENG. MECANICO

3 Engenheiro Mecinico Projeto de
climatizacio/exaustio/ga ses

NO EDITAL, NO ITEM: 6.4.7.3 - FALA QUE A CAT-A DEVE CONTER: Area
3: Projeto de Climatizac8o Artificial com sistema de central de.ar
(A=1.960m2 - 50% do maior projeto);

Apbs grifar os dois itens, o nosso pedido de esclarecimento é:

A CAT-A do profissional componente, no caso Eng. Mecnico, da equipe.
técnica e indicado. para o devido lote, deve conter apenas projeto de
Climatizac8o Artificial com sistema de central de Ar? Ou deverd conter:
Projeto de climatizacdo/exaustio/gases?

Por favor acusar o recebimento deste e-mail..

Afencicsamenfe,
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A Comisséo informa:
No TR temos:

16.5. Apresentacdo de copia autenticada de Cerlid&o de Atefvo Técnico — CAT,
registrada no CREA, associada a Atestados fornecidos pela confratante do prOJeto
{pessoa juridica de direito publico ou privado}, ‘contendo o objeto o periodo, a drea
construlda e demais informages que comprovem que a equipe minima da licitante
{Conforme tabela do item 10) elaborou piojetos executives, na sua area, de forma
safisfatéria nas segumtes disciplinas e dreas igual ou superior aos’ projetos.a serem
desenvolvidos (A= =2000m2 — 50%:do maior projeto):.

Area 1: Projeto de Instalagtes Hidrdulicas e Sanitarias. (A=1860 m2 ~ 50% do maior
projeto)

Area‘Z:.Projeta de Instalagdes Elétricas-(A=12.000m2 - 50% maior projeto)

Area 3: Projeto de Climatizagdo Artificial com sistema de central de ar. A=1960

m2 — 50% do maior projeto

Aréa.4: Projeto de incéndio (Seguranca/Detecgdo e alarme). (A=5.000m2 — 50% maior
projeto)

Area 5: Projeto SPDA (A=5.000m2 — 50% maior projeto)

Area 6: Projeto gases (A=5000m2)

NO EDITAL temos:

6:4.7. Apresentagdo de copia autenticada. dé CATs (Certiddo .de.Acervo Técnico),
‘registrada no CREA, associada a Atestados fornecidos pela contratante do projeto
(pessoa juridica de Direito Publico ou Prwado) contendo o' objeto, o' periodo, a area
construida e demais informagbes que comprovem que a equipe minima da licitante
(conforme tabela do item 10— do Termo de Referéncia) elaborou projetos execltivos,
na sua ared, de forma satisfatéiia nas seguintes disciplinas e*areas igual ou superior
aos projetos a serem desenvolvidos (A=2000m2 — 50%.dc maicr projeto):

6.4.7.1. Area 1: Projeto de Instalacées Hidraulicas e Sanitarias (A=1.960m2. ~.50% do
maior projeto);

6:4.7.2. Area 2; Projeto de Instalagoes Elétricas {A=12.000h2 — 50% d6 maior projefo);

6.4.7.3. Area 3: Projeto de Climatizacdo Artificial com_sistema de central de ar
{A=1.8960m2 — 50%_do maior projeto);

6.4.7.4. Area 4: Projeto de Incéndio (Seguranca/Detecgdo e Alarme) (A=5000m2 —
50% do maiorprojeto);

6:4.7.5. Area 5: Projeto SPDA (A=5.000m2 — 50% do maior projeto),

6.4.7.6. Area 6: Projeto Gases (A=5.000m2).
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A empresa pergunta:

A CAT-A do profissional componente, no caso Eng. Mecénico, da eguipe
técnica e indicado para o devido lote, deve conter apenas projeto de
Climatizacdo Artificial com sistema de central de Ar? Ou deverd conter:
Projeto de climatizagcdo/exaustdo/gases?

Resposta desta Comissdo:

O edital exige, dentre outras, CAT para Area 3: Projeto de Climatizacio Artificial e para
Area 6: Projeto Gases (A=S5. 000m2).

As CAT’s poderdo ser por projeto isolado ou em conjunto dependendo da forma que foi
solicitada ao CREA devidamente acompanhada do seu respectivo atestado Unico ou em
conjunto em fungédo da ART de projeto ou multiprojetos emitida.

Se for CAT unica para diversos projetos esta deve indicar os projetos/disciplinas e areas a que
se referem.

ATENCAO PARA AS AREAS MINIMAS.

Publique- se

Arq, Eduar dﬁt@hés;ﬁ')remlénte)

CAU A78636-5
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